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betreft Aanbieden Jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB

Geachte heer ,

Met deze brief willen wij u het meest recente jaarrapport vermoeiingsmonitoring opsturen. Dit 
rapport betreft de periode tot SW17.

• 'Jaarrapport vermoeiingsmonitoring, Status tot SW17’, NRG-24161/18.146751 .
, 12 maart 2018

Uiteraard zijn wij bereid om de inhoud van het aangeboden rapport indien gewenst nader toe te 
lichten. Met deze brief en het bijbehorende rapport ga ik en/an uit dat EPZ in voldoende mate 
invulling geeft aan voorschrift II Bb nr 6 van de ‘LTO-vergunning’ (DGETM-PDNIV /13018780) 
respectievelijk voorschrift C48 van de revisievergunning (definitief 12 juli 2016).

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en bevat onder meer bedrijfsgevoelige informatie dan wel 
informatie waarop overige weigeringsgronden op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
van toepassing zijn. Indien u een verzoek ontvangt op grond van de WOB, verzoeken wij u (i) 
onderhavige informatie als zodanig te behandelen jegens verzoeker en (ii) ons van het verzoek per 
omgaande in kennis te stellen en onderhavige informatie niet te openbaren alvorens wij ons als 
belanghebbende met de ons ter beschikking staande rechtsmiddelen hebben kunnen verweren 
tegen mogelijke openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
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5 Conclusie

In voorliggend rapport is de status van de ontwerpbasis voor vermoeiing van de KCB geëvalueerd aan de 

hand van vermoeiingmonitoring tot SW17.

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat, naast de lopende activiteiten, drie 

temperatuurwisselingen nader dienen te worden geanalyseerd. Twee ervan zijn opgetreden bij de 

sproeistomp van hulpsproeileiding TA-warm en één bij het dubbel T-stuk RL/RS bij stoomgenerator 2. 

De lopende activiteiten betreffen vermoeiingsmonitoring en aanpassing van de bedrijfsvoeringsprocedure 

voor het voeden van de stoomgeneratoren. Daarnaast zal de aansluiting van de thermosleeve van de 

voedingswaterstomp worden geïnspecteerd. Voor de overige componenten is aangetoond dat er 

momenteel geen additionele maatregelen nodig zijn voor het beheersen van vermoeiing en dat er 

voldoende marge is voor de toekomstige, gepostuleerde gebeurtenissen.
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