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Memo 

ONDERWERP 

Geluidbelasting Referentiepunten Pallas-Reactor 

DATUM 

1 september 2022 

VAN 

 

AAN 

Stichting voorbereiding PALLAS-reactor 

PROJECTNUMMER 

C05011.000642.000540 

ONZE REFERENTIE 

D10056866:2 

Inleiding 
De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor, verder PALLAS genoemd, is voornemens een multifunctionele nucleaire 
reactor te realiseren, die geschikt is voor het produceren van medische isotopen, industriële isotopen en het uitvoeren 
van nucleair technologisch onderzoek. Het PALLAS-terrein is gelegen op het bedrijventerrein buitengebied Zijpe in 
provincie Noord-Holland, ten noorden van de plaats Petten in de gemeente Schagen. 

Op verzoek van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is voor PALLAS de geluidbelasting bepaald op 
drie referentiepunten (CP1 t/m CP3) nabij de inrichting. De posities van deze referentiepunten zijn weergegeven in 
Afbeelding 1. De representatieve bedrijfssituatie, de gehanteerde uitgangspunten en de berekeningsmethode voor 
onderhavige memo zijn conform het akoestische onderzoek “Akoestisch onderzoek PALLAS-reactor” met kenmerk 
D10021357:14 d.d. 1 maart 2021. 

Referentiepunten 
De referentiepunten zijn ten noorden, oosten en zuidoosten van het Pallas-terrein gelegen. De coördinaten zijn 
weergegeven in Tabel 1 en de posities zijn weergegeven in Afbeelding 1. 

De punten CP1 en CP2 liggen binnen het hekwerk van het bedrijventerrein. CP3 is via de N502 openbaar te bereiken. 

Tabel 1 Posities referentiepunten 

Referentiepunt Hoogte [m] x-coördinaat [RD] y-coördinaat [RD]

CP1 5 107258,7 533173,9 

CP2 5 107389,4 533559,9 

CP3 5 107432,2 533358,0 

gauwerda
Rechthoek
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Afbeelding 1 Ligging PALLAS geluidbronnen, referentiepunten (CP1 t/m CP3) en andere beoordelingspunten 
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Berekeningsresultaten 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 

In Tabel 2 zijn de langtijdgemiddelde berekeningsresultaten weergegeven voor de gebruiksfase van PALLAS. Hiervoor 
is als uitgangspunt het akoestische rapport “Akoestisch onderzoek PALLAS-reactor” met kenmerk D10021357:14 d.d. 
1 maart 2021 genomen. In bijlage 1 zijn de berekeningsresultaten en de deelbijdragen weergegeven. 
 
 
Tabel 2 Berekeningsresultaten op referentiepunten  

Referentiepunt Hoogte Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT [dB(A)] 

Dag (7-19 uur) Avond (19-23) Nacht (23-7) Etmaalwaarde 

CP1 5 50 44 43 53 

CP2 5 43 40 40 50 

CP3 5 48 40 40 50 

 
In Afbeelding 2 zijn ook de geluidcontouren (berekend op 5 m hoogte) weergeven. 
 

 
Afbeelding 2 Geluidcontouren vanwege de PALLAS-reactor in de gebruiksfase 



 
 

  

Onze referentie: D10056866:2 - Datum: 1 september 2022  4 van 5  

  

 

   

 

Maximale geluidniveaus (LAmax) 

Op het bedrijfsterrein van PALLAS treden piekgeluiden op vanwege het optrekken van vrachtwagens en het dichtslaan 
van autoportieren van personenauto’s op het parkeerterrein. Deze piekniveaus zijn bij de woningen ondergeschikt aan 
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau dat wordt bepaald door de cumulatie van een groot aantal geluidbronnen.  
 
Bij het testen van een noodstroomaggregaat zal ter plaatse van de referentiepunten ten hoogste 67 dB(A) in de 
dagperiode optreden. Hierbij is uitgegaan van een piekbronvermogen van 118 dB(A). Het dichtklappen van de 
autoportieren van personenauto’s zal ten hoogste 53 dB(A) in de avond- en nachtperiode veroorzaken ter plaatse van 
de referentiepunten. De maximale geluidniveaus op de referentiepunten zijn weergegeven in Tabel 3. Deze berekende 
maximale geluidniveaus zijn echter erg gevoelig voor de exacte positie van het noodstroomaggregaat. Bij wijziging van 
de positie zullen deze niveaus dus relatief veel kunnen afwijken. Voor het overige zijn de geluidbronnen continu in 
bedrijf en is het maximale geluidniveau minder dan 5 dB(A) hoger dan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Dit 
geldt voor de avond- en nachtperiode voor CP2 en CP3 (zie bronnen met * in onderstaande tabel). 
 
Tabel 3 Berekeningsresultaten maximaal geluidniveau (LAmax) gebruiksfase PALLAS 

Referentiepunt Hoogte Effectieve bedrijfstijd in uren LAmax [dB(A)] 

Dag (7-19 uur) Avond (19-23) Nacht (23-7) 

CP1 5 67 53 53 

CP2 5 58 45* 45* 

CP3 5 64 45* 45* 

* Deze waarde zijn afkomstig van de continu in bedrijf zijnde geluidbronnen inclusief 5 dB 
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Bijlage 1 Berekeningsresultaten  
 
 





Arcadis - 30105195Akoestisch onderzoek PALLAS
Bijlage 1Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Gebruiksfase incl maximale bronreducties v2 oktober 2020 inclusief controlemeetpunten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gebruiksfase
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 107722,27 533992,22 5,00 30 26 26 36 46
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 107739,81 533874,94 5,00 31 28 28 38 48
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 107868,89 533789,30 5,00 30 27 27 37 47
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 108311,35 533497,98 5,00 28 23 23 33 45
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 108396,42 533297,71 5,00 27 22 22 32 45

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 108369,46 533226,65 5,00 28 22 22 32 45
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 108352,18 533148,81 5,00 27 22 22 32 44
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 108357,46 533057,60 5,00 27 21 21 31 44
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 108331,65 533000,11 5,00 27 21 21 31 44
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 108321,67 532979,14 5,00 27 22 21 31 44

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 108279,72 532879,15 5,00 26 21 21 31 42
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 108084,66 532818,74 5,00 27 22 22 32 44
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 108083,46 532578,51 5,00 25 20 20 30 43
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 107971,89 532350,89 5,00 23 18 17 27 41
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 107772,97 531987,62 5,00 21 15 15 25 39

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 107729,85 531853,10 5,00 20 14 14 24 38
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 107592,24 531643,60 5,00 20 14 14 24 38
18_A Westerduinweg 18 Petten 107061,63 531679,14 5,00 20 15 14 24 38
19_A Westerduinweg 16 Petten 106726,94 531883,29 5,00 21 16 16 26 39
20_A Korfwaterweg 14 Petten 106507,01 532399,28 5,00 23 22 22 32 38

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 107455,08 533025,94 5,00 38 30 30 40 54
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 107448,23 532969,44 5,00 36 28 28 38 52
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 107753,46 533075,23 5,00 33 28 28 38 49
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 107477,85 532573,29 5,00 29 22 21 31 46
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 107432,20 532299,31 5,00 26 20 20 30 44

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 108640,96 532527,46 5,00 21 17 17 27 38
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 108437,44 532221,91 5,00 23 18 18 28 40
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 108416,62 532187,22 5,00 16 12 12 22 34
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 108918,33 531979,74 5,00 17 14 14 24 35
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 109013,48 532194,76 5,00 18 14 14 24 35

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 109111,57 532331,96 5,00 18 14 14 24 35
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 109121,70 532333,51 5,00 18 14 14 24 35
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 109117,14 532343,41 5,00 18 14 14 24 35
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 109127,25 532344,66 5,00 18 14 14 24 35
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 109210,94 532538,10 5,00 19 14 14 24 36

CP1_A Controlepunt binnen hekwerk 107258,68 533173,94 5,00 50 44 43 53 68
CP2_A Controlepunt binnen hekwerk 107389,36 533559,91 5,00 43 40 40 50 57
CP3_A Controlepunt buiten hekwerk 107432,17 533357,98 5,00 48 40 40 50 63
W_N_A Zeeweg 65 b 107909,06 534006,77 5,00 28 25 25 35 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19/08/2022 14:13:41Geomilieu V5.20



Arcadis - 30105195Akoestisch onderzoek PALLAS
Bijlage 1Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Gebruiksfase incl maximale bronreducties v2 oktober 2020 inclusief controlemeetpunten
LAeq bij Bron voor toetspunt: CP1_A - Controlepunt binnen hekwerk
Groep: Gebruiksfase
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

CP1_A Controlepunt binnen hekwerk 107258,68 533173,94 5,00 50 44 43 53 68

SB-07 Aggregaat 107270,15 533310,27 9,60 48 -- -- 48 62
v01 Bestelwagens 107128,01 533208,85 0,75 39 -- -- 39 58
SB-05 Afzuigventilator lift machinekamer 107217,31 533335,80 12,60 37 37 37 47 37
OB-04 Ventilatie aggregaat 107233,65 533238,42 1,50 36 36 36 46 36
OB-05 Ventilatie aggregaat 107227,80 533241,36 1,50 35 35 35 45 36

SCS-02 Luchtinl. verbrandingsmotor pomp 107224,76 533278,68 1,50 34 -- -- 34 50
SCS-03 Luchtinl. verbrandingsmotor pomp 107224,63 533277,61 1,50 34 -- -- 34 50
SCS-04 SCS pomp 107221,21 533278,93 1,50 34 -- -- 34 50
OB-01 Luchtbehandelingskast, luchtuitlaat kantoor e 107243,51 533256,59 2,00 34 34 34 44 35
SB-06 Ventilatie aggregaat 107273,38 533317,08 2,00 34 -- -- 34 50

v03 Holmium trucks 107129,06 533208,80 1,50 30 -- -- 30 65
v02i Personenauto's naar de parkeerplaats 107127,94 533211,51 0,75 29 32 28 38 46
v01 Bestelwagens 107251,31 533303,14 0,75 29 -- -- 29 49
LB-12 NCVC afzuigventilatoren in LB, 5130-AV-002A/B 107295,33 533389,32 12,70 29 -- -- 29 44
SCS-01 Afzuigventilator machinekamer 107221,44 533280,14 1,50 29 29 29 39 31

v02a Personenauto's naar de parkeerplaats 107173,96 533215,51 0,75 26 24 20 30 45
LB-10 Aggregaat 107235,92 533433,71 7,70 26 -- -- 26 42
v02h Personenauto's naar de parkeerplaats 107201,76 533192,74 0,75 26 29 25 35 44
OB-02 Luchtbehandelingskast, luchtinlaat kantoor 107224,42 533256,95 1,50 25 25 25 35 27
SB-04 Afzuigventilator ruimte 107258,56 533311,28 12,00 25 25 25 35 25

LB-08 Afzuigventilator machinekamer 107288,35 533395,01 1,50 24 24 24 34 27
LB-07 Afzuigventilator machinekamer 107288,83 533396,44 1,50 24 24 24 34 27
v02f Personenauto's naar de parkeerplaats 107209,11 533209,27 0,75 23 27 22 32 44
v02c Personenauto's naar de parkeerplaats 107185,02 533238,60 0,75 23 27 23 33 46
v02b Personenauto's naar de parkeerplaats 107178,19 533224,29 0,75 23 27 23 33 45

NI-13 Afzuigventilator machinekamer 107249,06 533373,48 1,50 22 22 22 32 26
SB-03 Afzuigventilator ruimte 107259,07 533312,15 12,00 22 22 22 32 22
NI-15 Afzuigventilator machinekamer 107220,83 533387,79 1,50 22 22 22 32 25
NI-12 Afzuigventilator machinekamer 107213,77 533390,84 1,50 22 22 22 32 25
SB-02 Luchtbehandelingskast, luchtuitlaat 107255,15 533323,83 1,50 22 22 22 32 24

NI-16 Afzuigventilator machinekamer 107263,52 533393,39 1,50 21 21 21 31 25
v02d Personenauto's naar de parkeerplaats 107185,02 533239,26 0,75 21 24 20 30 44
NI-11 Afzuigventilator machinekamer 107229,55 533412,98 1,50 21 21 21 31 25
NI-04 Koeler  HVAC SCS 107261,85 533411,92 2,00 20 20 20 30 24
v02e Personenauto's naar de parkeerplaats 107178,19 533224,29 0,75 20 24 20 30 42

OB-03 Afzuigventilator lift machinekamer 107194,08 533272,55 12,80 20 20 20 30 20
v02g Personenauto's naar de parkeerplaats 107215,47 533223,63 0,75 20 23 18 28 43
NI-20 Afzuigventilator (NI-12) 107220,96 533411,55 1,50 20 20 20 30 24
NI-21 Afzuigventilator (NI-12) 107221,75 533411,74 1,50 20 20 20 30 24
NI-18 Afzuigventilator (NI-12) 107222,02 533412,29 1,50 20 20 20 30 24

NI-19 Afzuigventilator (NI-12) 107221,19 533412,10 1,50 20 20 20 30 24
NI-17 Afzuigventilator (NI-12) 107221,42 533412,54 1,50 20 20 20 30 24
LB-05 Koeler non-nuclear HVAC A2 (dak) 107265,81 533415,68 1,50 20 20 20 30 23
NI-03 Koeler  HVAC nuclear 107259,56 533413,08 2,00 19 19 19 29 23
LB-02 Luchtbehandelingskast, afzuigventilator 107266,26 533416,76 1,50 19 19 19 29 23

LB-04 Koeler non-nuclear HVAC A1 (dak) 107261,63 533417,61 1,50 19 19 19 29 23
NI-36 RC luchtinlaat luchtbehandelingskast 5110-LM- 107204,61 533390,83 19,00 18 18 18 28 18
v02 Personenauto's naar de parkeerplaats 107173,96 533215,51 0,75 18 22 18 28 41
LB-03 Luchtbehandelingskast, aanzuigventilator 107259,79 533419,81 1,50 16 16 16 26 19
NI-37 RC luchtcirc luchtb.kast, 5110-LM-002A/B 107265,33 533413,75 2,00 15 15 15 25 19

Rest 0,00 0,00 0,00 25 24 24 34 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19/08/2022 14:10:15Geomilieu V5.20



Arcadis - 30105195Akoestisch onderzoek PALLAS
Bijlage 1Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Gebruiksfase incl maximale bronreducties v2 oktober 2020 inclusief controlemeetpunten
LAeq bij Bron voor toetspunt: CP2_A - Controlepunt binnen hekwerk
Groep: Gebruiksfase
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

CP2_A Controlepunt binnen hekwerk 107389,36 533559,91 5,00 43 40 40 50 57

SB-07 Aggregaat 107270,15 533310,27 9,60 39 -- -- 39 55
NI-26 CVC afzuigventilatoren 5110-AV-001A/B 107251,80 533421,90 1,50 34 34 34 44 37
LB-10 Aggregaat 107235,92 533433,71 7,70 32 -- -- 32 48
LB-12 NCVC afzuigventilatoren in LB, 5130-AV-002A/B 107295,33 533389,32 12,70 28 -- -- 28 42
SB-06 Ventilatie aggregaat 107273,38 533317,08 2,00 28 -- -- 28 45

NI-33 MCRVC afz.vent. 5126-AV-001/5128-AV-001A/B 107244,97 533425,66 1,50 27 27 27 37 30
NI-34 MCRVC afz.vent. 5126-AV-001/5128-AV-001A/B 107242,76 533421,73 1,50 27 27 27 37 30
NI-04 Koeler  HVAC SCS 107261,85 533411,92 2,00 26 26 26 36 30
NI-31 ESRVC Booster afzuigventilator, 5122-AV-002 107248,19 533424,30 1,50 26 26 26 36 29
NI-27 AEC afzuigventilatoren5111-AV-002A/B 107249,69 533417,80 1,50 26 26 26 36 29

NI-03 Koeler  HVAC nuclear 107259,56 533413,08 2,00 25 25 25 35 29
LB-05 Koeler non-nuclear HVAC A2 (dak) 107265,81 533415,68 1,50 25 25 25 35 28
NI-35 MCRVC afz.vent. 5128-AV-001A/B 107240,87 533424,44 1,50 25 25 25 35 28
LB-02 Luchtbehandelingskast, afzuigventilator 107266,26 533416,76 1,50 25 25 25 35 28
NI-29 HCVC-002 afzuigventilatoren, 5120-AV-001A/B 107251,01 533420,21 1,50 25 25 25 35 28

SB-04 Afzuigventilator ruimte 107258,56 533311,28 12,00 25 25 25 35 27
NI-30 HCVC-002 afzuigventilatoren, 5120-AV-002A/B 107246,36 533420,23 1,50 25 25 25 35 28
NI-14 Afzuigventilator machinekamer 107231,14 533415,31 1,50 24 24 24 34 28
LB-04 Koeler non-nuclear HVAC A1 (dak) 107261,63 533417,61 1,50 24 24 24 34 28
NI-09 Ventilatie transformator 107211,88 533406,04 2,00 24 24 24 34 27

SB-03 Afzuigventilator ruimte 107259,07 533312,15 12,00 23 23 23 33 25
LB-07 Afzuigventilator machinekamer 107288,83 533396,44 1,50 22 22 22 32 26
LB-08 Afzuigventilator machinekamer 107288,35 533395,01 1,50 22 22 22 32 25
NI-11 Afzuigventilator machinekamer 107229,55 533412,98 1,50 22 22 22 32 25
LB-03 Luchtbehandelingskast, aanzuigventilator 107259,79 533419,81 1,50 22 22 22 32 25

NI-37 RC luchtcirc luchtb.kast, 5110-LM-002A/B 107265,33 533413,75 2,00 22 22 22 32 25
NI-15 Afzuigventilator machinekamer 107220,83 533387,79 1,50 21 21 21 31 24
NI-12 Afzuigventilator machinekamer 107213,77 533390,84 1,50 21 21 21 31 24
NI-18 Afzuigventilator (NI-12) 107222,02 533412,29 1,50 21 21 21 31 24
NI-17 Afzuigventilator (NI-12) 107221,42 533412,54 1,50 21 21 21 31 24

NI-19 Afzuigventilator (NI-12) 107221,19 533412,10 1,50 20 20 20 30 24
NI-21 Afzuigventilator (NI-12) 107221,75 533411,74 1,50 20 20 20 30 24
NI-20 Afzuigventilator (NI-12) 107220,96 533411,55 1,50 20 20 20 30 24
LB-01 Luchtbehandelingskast, aanzuigventilator 107264,24 533417,12 1,50 20 20 20 30 23
NI-28 RRC recirculatie ventilatoren 5112-AV-005A/B 107254,64 533418,46 1,50 19 19 19 29 22

NI-32 HWRVC recirculatie ventilatoren, 5124-AV-004A 107258,99 533416,41 1,50 19 19 19 29 22
v01 Bestelwagens 107128,01 533208,85 0,75 18 -- -- 18 40
NI-16 Afzuigventilator machinekamer 107263,52 533393,39 1,50 18 18 18 28 22
NI-39 MCRVC luchtcirc luchtb.kast, 5128-LM-001A 107256,75 533417,62 2,00 18 18 18 28 21
NI-38 MCRVC luchtcirc luchtb.kast, 5126-LM-001A 107261,40 533415,50 2,00 18 18 18 28 21

NI-07 Luchtb.kast, aanzuigventilator supervised 107257,48 533409,40 2,00 17 17 17 27 21
NI-13 Afzuigventilator machinekamer 107249,06 533373,48 1,50 17 17 17 27 21
NI-36 RC luchtinlaat luchtbehandelingskast 5110-LM- 107204,61 533390,83 19,00 17 17 17 27 17
LB-06 Ventilatie aggregaat 107238,31 533432,47 2,70 16 -- -- 16 33
OB-02 Luchtbehandelingskast, luchtinlaat kantoor 107224,42 533256,95 1,50 16 16 16 26 20

NI-01 Luchtbehandelingskast, aanzuigventilator 107254,21 533416,83 2,00 16 16 16 26 19
NI-05 Luchtbehandelingskast, aanzuigventilator (ser 107252,73 533411,06 2,00 15 15 15 25 18
SB-05 Afzuigventilator lift machinekamer 107217,31 533335,80 12,60 14 14 14 24 16
OB-01 Luchtbehandelingskast, luchtuitlaat kantoor e 107243,51 533256,59 2,00 14 14 14 24 18
SB-02 Luchtbehandelingskast, luchtuitlaat 107255,15 533323,83 1,50 14 14 14 24 18

Rest 0,00 0,00 0,00 23 21 21 31 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19/08/2022 14:10:34Geomilieu V5.20



Arcadis - 30105195Akoestisch onderzoek PALLAS
Bijlage 1Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Gebruiksfase incl maximale bronreducties v2 oktober 2020 inclusief controlemeetpunten
LAeq bij Bron voor toetspunt: CP3_A - Controlepunt buiten hekwerk
Groep: Gebruiksfase
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

CP3_A Controlepunt buiten hekwerk 107432,17 533357,98 5,00 48 40 40 50 63

SB-07 Aggregaat 107270,15 533310,27 9,60 45 -- -- 45 60
LB-10 Aggregaat 107235,92 533433,71 7,70 42 -- -- 42 58
SB-05 Afzuigventilator lift machinekamer 107217,31 533335,80 12,60 36 36 36 46 37
SCS-02 Luchtinl. verbrandingsmotor pomp 107224,76 533278,68 1,50 33 -- -- 33 50
SCS-03 Luchtinl. verbrandingsmotor pomp 107224,63 533277,61 1,50 33 -- -- 33 50

SCS-04 SCS pomp 107221,21 533278,93 1,50 33 -- -- 33 50
LB-12 NCVC afzuigventilatoren in LB, 5130-AV-002A/B 107295,33 533389,32 12,70 31 -- -- 31 45
NI-26 CVC afzuigventilatoren 5110-AV-001A/B 107251,80 533421,90 1,50 31 31 31 41 34
SB-01 Luchtbehandelingskast, luchtinlaat 107256,21 533326,53 9,60 30 30 30 40 31
LB-06 Ventilatie aggregaat 107238,31 533432,47 2,70 29 -- -- 29 46

SB-02 Luchtbehandelingskast, luchtuitlaat 107255,15 533323,83 1,50 27 27 27 37 30
NI-04 Koeler  HVAC SCS 107261,85 533411,92 2,00 25 25 25 35 28
LB-08 Afzuigventilator machinekamer 107288,35 533395,01 1,50 24 24 24 34 27
LB-07 Afzuigventilator machinekamer 107288,83 533396,44 1,50 24 24 24 34 27
OB-03 Afzuigventilator lift machinekamer 107194,08 533272,55 12,80 24 24 24 34 26

NI-03 Koeler  HVAC nuclear 107259,56 533413,08 2,00 24 24 24 34 27
SCS-01 Afzuigventilator machinekamer 107221,44 533280,14 1,50 24 24 24 34 27
NI-31 ESRVC Booster afzuigventilator, 5122-AV-002 107248,19 533424,30 1,50 24 24 24 34 27
NI-33 MCRVC afz.vent. 5126-AV-001/5128-AV-001A/B 107244,97 533425,66 1,50 24 24 24 34 27
LB-04 Koeler non-nuclear HVAC A1 (dak) 107261,63 533417,61 1,50 23 23 23 33 26

NI-16 Afzuigventilator machinekamer 107263,52 533393,39 1,50 23 23 23 33 26
OB-02 Luchtbehandelingskast, luchtinlaat kantoor 107224,42 533256,95 1,50 23 23 23 33 26
NI-13 Afzuigventilator machinekamer 107249,06 533373,48 1,50 22 22 22 32 26
LB-05 Koeler non-nuclear HVAC A2 (dak) 107265,81 533415,68 1,50 22 22 22 32 25
NI-11 Afzuigventilator machinekamer 107229,55 533412,98 1,50 21 21 21 31 25

NI-29 HCVC-002 afzuigventilatoren, 5120-AV-001A/B 107251,01 533420,21 1,50 20 20 20 30 24
SB-04 Afzuigventilator ruimte 107258,56 533311,28 12,00 20 20 20 30 20
NI-37 RC luchtcirc luchtb.kast, 5110-LM-002A/B 107265,33 533413,75 2,00 19 19 19 29 22
LB-03 Luchtbehandelingskast, aanzuigventilator 107259,79 533419,81 1,50 19 19 19 29 22
SB-03 Afzuigventilator ruimte 107259,07 533312,15 12,00 19 19 19 29 19

LB-02 Luchtbehandelingskast, afzuigventilator 107266,26 533416,76 1,50 19 19 19 29 22
NI-35 MCRVC afz.vent. 5128-AV-001A/B 107240,87 533424,44 1,50 18 18 18 28 22
SB-06 Ventilatie aggregaat 107273,38 533317,08 2,00 18 -- -- 18 35
LB-01 Luchtbehandelingskast, aanzuigventilator 107264,24 533417,12 1,50 18 18 18 28 21
NI-28 RRC recirculatie ventilatoren 5112-AV-005A/B 107254,64 533418,46 1,50 18 18 18 28 21

NI-32 HWRVC recirculatie ventilatoren, 5124-AV-004A 107258,99 533416,41 1,50 18 18 18 28 21
NI-34 MCRVC afz.vent. 5126-AV-001/5128-AV-001A/B 107242,76 533421,73 1,50 17 17 17 27 21
NI-39 MCRVC luchtcirc luchtb.kast, 5128-LM-001A 107256,75 533417,62 2,00 17 17 17 27 20
NI-07 Luchtb.kast, aanzuigventilator supervised 107257,48 533409,40 2,00 17 17 17 27 20
NI-38 MCRVC luchtcirc luchtb.kast, 5126-LM-001A 107261,40 533415,50 2,00 17 17 17 27 20

NI-10 Ventilatie transformator 107216,34 533414,83 2,00 16 16 16 26 20
NI-18 Afzuigventilator (NI-12) 107222,02 533412,29 1,50 16 16 16 26 19
NI-09 Ventilatie transformator 107211,88 533406,04 2,00 16 16 16 26 19
NI-17 Afzuigventilator (NI-12) 107221,42 533412,54 1,50 16 16 16 26 19
v01 Bestelwagens 107251,31 533303,14 0,75 16 -- -- 16 37

NI-27 AEC afzuigventilatoren5111-AV-002A/B 107249,69 533417,80 1,50 16 16 16 26 19
NI-30 HCVC-002 afzuigventilatoren, 5120-AV-002A/B 107246,36 533420,23 1,50 15 15 15 25 18
NI-14 Afzuigventilator machinekamer 107231,14 533415,31 1,50 15 15 15 25 19
NI-36 RC luchtinlaat luchtbehandelingskast 5110-LM- 107204,61 533390,83 19,00 15 15 15 25 15
NI-19 Afzuigventilator (NI-12) 107221,19 533412,10 1,50 15 15 15 25 18

Rest 0,00 0,00 0,00 24 23 23 33 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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